LEGENDA:

Polrubie vykurovace] vody - privodné

e i e Polrubie vykurovacej vody - vralné
Potrubie ohriatej pitng] vody (OPV)

—_———— —  Polrubie cirkuldcie ohrialej pitnej vody

Existujlce polrubie vykuravania, ohrialej
pitnej vody a cirkulacie OPV

Oznatenie trasy energokanala
Os trasy rozvodu vykurovania, OPY, COPY

Oznatenle priemeru ocelového izolovaného potrubia

Qznacenie priemeru plasiového izolovaného polrubia
- vonkaji priemer potrubia

lasxs iz - hribka steny potrubia
B40x3,7-z
Pripojeny objekt
592 Parcelné Eislo
2099/24 Cislo objektu

01 Odbotka polrubia

|_ 1 Horizontalny lom potrubia
SUTOR NAVRHU

= ~ PROJEKTA sr.0.
PROEKTANT STAVEY| ING. SRFLER V. [ZODPDVEDN PROEKTANT | ING CIBAK M. SLADKOWEOVA 114222
|wrPRACOVAL ING. SRFLER V.. ING. KOVAC R, €31 0 UPTOVSKY MIKULAS
INVESTOR BES sra, Dibrowskd cesla 2, 841 04 Bralisiave 10 45274461
WESTO STAVEY Brotidave, Rosl Lemot G50 ZhRATKY]  075-20-F
NRZOV Vymena rozvodu UK, TUV a cirkulacie FORMAT 10x Aé
STAVE! Tepelného hospodarstva Lamag DATUM 4.2020
" VIERKA | %500
03JEKT| VETVA - 0ST-22 Studench 1
08T-22 Studenchorska G o

085AH | Siluciz - razvod vykurovania, TUV cirkulcie TUY ARCAWNE BISLO  KISLO VHKRESI
VTKRES] 00 o




